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Venloer Straße 502
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108 Fahrrad-Stellplätze
mit Rasenplatten aus Kunststoff, begrünt
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Tiefgarage-nat. Entlüftung
Deckendurcbruch DM30cm

(0,07 m² Querschnitt)
Dreiseitig und oben

in F90 Ummantelung

Tiefgarage-nat. Entlüftung
Deckendurcbruch DM30cm

(0,07 m² Querschnitt)
Dreiseitig und oben

in F90 Ummantelung
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Einfriedung Neu
(Stabgitterzaun, h=1,80m)

Einfriedung Neu
(Stabgitterzaun, h=1,20m) auf Gelände entlang Grenze
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Treppendetail siehe
im gesonderten Plan:

TR.-Detail 1 - H.Nr.
502
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Randbordstein ≤ 10 cm Höhe
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Blendrahmen von

Außenkante Rohwand

10mm abstehend
montieren !

Blendrahmen von

Außenkante Rohwand

10mm abstehend
montieren !
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Feuerwehr-Leiteraufstellfläche, 3,00x3,00m
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Feuerwehr-Leiteraufstellfläche, 3,00x3,00m
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